
令和７年１月３０日 

株式会社ゆりかもめ 

 

 

停電の影響による「ゆりかもめ」の運転見合せの発生等について（第３報） 

 

 

 ゆりかもめは、１月２９日（水曜日）に発生した停電の影響により、新橋～有明駅間の運転を見合

わせておりましたが、復旧作業が完了し、安全が確認できたため、１月３０日（木曜日）は始発から

通常どおり運転いたします。 

ご利用のお客様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

１ 経   過： １月２９日（水曜日） 

午後３時１８分 停電の影響により、全線運転見合せ 

                 うち、１本が日の出駅から芝浦ふ頭駅までの間で運行停止 

         午後４時１６分 有明駅から豊洲駅までの間で折り返し運転開始 

         午後４時１９分 駅間の停止列車について、全乗客約１５０名を芝浦ふ頭駅 

まで避難誘導完了 

当該乗客にけが人等はなし 

午後９時００分 新橋～有明駅間における終日の運転見合せを決定 

 

         １月３０日（木曜日） 

         午前１時００分頃 芝浦ふ頭変電所～電車線間のケーブルの損傷が判明 

         午前４時００分  損傷箇所の修復及び安全を確認 

始発から通常ダイヤでの運転を決定 

 

２ 停電の原因： 芝浦ふ頭変電所～電車線間のケーブルの損傷 

         ※損傷箇所の修復完了済み 

＜問い合わせ先＞ 

株式会社ゆりかもめ総務部総務課 今井・佐々木 

03-3529-7776（直通） 


